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Zidni hidrant 

Oznaka na Paničnoj svjetiljci

PANIK svjetiljka

Smjer evakuacije

PH52

Ručni prenosni pp-aparat sa gasom
CO2-5

Ručni prenosni pp-aparat pod stalnim
pritiskom sa prahom tip S-9A

L E G E N D A  PPZ  S I M B O L A

S-9A

Automatsko/požarno dojavna centrala

Ručni javljač požara
Sirena za uzbunjivanje

ugljendioksidom tip CO2-5

pod stalnim pritiskom sa opremom

Smjer nužne evakuacije

PH52

S-9A

S-9A

SERVICE HATCH FOR
Wi-Fi ACCESS POINT

& RJ45 DECT

PLAN EVAKUACIJE - EVACUATION PLAN
U SLUČAJU POŽARA POZVATI 112 ili 123 - IN CASE OF FIRE CALL 112 OR 123

L E G E N D A  PPROSTORIJA

A - KONFERENCIJSKA SALA
B - IZLAGAČKI  PROSTOR  ..
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